IT - Linstallazione, I'allacciamento elettrico e la messa in esercizio devono essere
eseguite da personale specializzato nel rispetto delle norme di sicurezza generali
e locali vigenti. Il mancato rispetto delle presenti istruzioni fara decadere ogni
diritto di garanzia, oltre a mettere in pericolo le persone e le cose.

FR - Linstallation, le branchement électrique et la mise en service doivent étre
exécutés par du personnel spécialisé, dans le respect des normes de sécurité
générales et locales en vigueur. Le non-respect de ces instructions fait perdre
tout droit & la garantie en plus de mettre en danger les personnes et les choses.

GB - Installation, electrical connection and commissioning must be carried out by
skilled personnel in compliance with the general and local safety regulations in
force. Failure to comply with these instructions not only causes risk to personal
safety and damage to the equipment, but invalidates every right to assistance
under guarantee.

DE - Installation, Elektroanschluss und Inbetriebsetzung miissen von Fachpersonal
unter Einhaltung der allgemeinen und értlichen Sicherheitsvorschriften erfolgen.
Die Nichteinhaltung dieser Anweisungen kann Personen- und Sachschaden
verursachen und lasst auRerdem jeden Garantieanspruch verfallen.

NL - De installatie, de elektrische aansluiting en de inbedrijfstelling moeten worden
uitgevo erd door gespecialiseerd personeel, overeenkomstig de geldende
algemene en plaatselijke veiligheidsvoorschriften. Het veronachtzamen van deze
voorschriften doet ieder recht op garantie vervallen en brengt bovendien gevaar
met zich mee voor personen en voorwerpen.

ES - Tanto la instalaciéon como la conexion eléctrica y la puesta en ejercicio seran
llevadas a cabo por personal cualificado en el cumplimiento de las normas de
seguridad generales y locales en vigor. El incumplimiento de las presentes
instrucciones anulara todo derecho a intervenciones cubiertas por la garantia,
ademas de poner en peligro tanto a las personas como a las cosas.

SE - Installation, elanslutning och idrifttagande ska endast géras av specialiserad personal enligt gallande
allméanna och lokala sékerhetsforeskrifter. Férsummelse av dessa anvisningar gor att garantin
upphavs. Férsummelse kan aven utsatta personer och saker for fara.

GR - H eykardoTaon, n nAekTpikf oUvSean Kai n Béon o€ Asitoupyia TNG avTAiag , TTPETTEI va EKTEAEOTOUV
aTro EEEIBIKEUPEVOUG TEXVIKOUG, CUMOWVA UE TOUG I0XUOVTEG TOTTIKOUG KAl YEVIKOUG KAVOVES
ao@aAgiag. H pn Tpnon Twv Tapakatw odnyiwv BETEl o€ KivOUVO TNV AKEPAIOTNTA ATOHWY KAl
QAVTIKEINEVWV Kal €€ oav eTTakOAouBo T SiakoTrr 10X00g TNG £yyUnong.

TR - Kurma, elektrik baglantisi ve hizmete alma, genel anlamda ve yerel olarak yirirliikte olan glvenlik
standartlarina uygun sekilde uzman personel tarafindan gerceklestiriimelidir. Bu bilgilere uyulmamasi,
kisi ve nesneleri tehlikeye atmaktan baska, garanti hususunda her hakkin diismesine sebep olur.

SK - Instalacia, elektrické napojenie a uvedenie do chodu musi previest odborny personal, reSpektujuc
platné vSeobecné a miestne bezpe¢nostné normy. Pri nedodrzani navodu sa zaruka stava neplatnou
a okrem toho sa vystavia nebezpeciu osoby a predmety.

RU - MoHTax, anekTpuyeckne CoeanHEHNs 1 3anyck B aKCNIyaTaLmio JOMKHbI OCYLLECTBMSTLCS
cneumanv3mpoBaHHbIM NEPCOHANom ¢ cobrniofgeHnemM oBLLMX 1 MECTHbBIX AECTBYIOLLMX NpaBun
no 6e3onacHocTu. HecobniogeHne AaHHbIX UHCTPYKLMIA aHynUpyeT NpaBo Ha rapaHTuitHoe
ofcnykvBaHue, a Takke NOABEPraeT ONacHOCTY NepcoHan 1 0bopyaoBaHue.

RO - Instalarea, racordarea electrica si punerea in functiune trebuie sa fie executate de catre un personal
specializat prin respectarea normelor de siguranta generale si locale in vigoare. Nerespectarea
prezentelor instructiuni va face sa decada orice drept de garantie, in afara faptului ca constituie un
pericol pentru persoane si lucruri.

LT - Montavimas, elektros sujungimai ir paleidimo derinimo darbai turi bati atliekami kvalifikuoty
darbuotojy, laikantis bendry ir vietiniy saugumo reikalavimy. Siy instrukcijy nesilaikymas ne tik sukelia
rizikg asmeniniam saugumui bei jrangos sugadinimui, bet ir panaikina teises j garantinj aptarnavima.
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IT - L'elettropompa € dotata di una maniglia per il trasporto utilizzabile anche per calare

la stessa in scavi profondi per mezzo di una fune. ~

FR - L’électropompe est munie d’une poignée pour le transport, utilisable également
pour la descendre dans des puits profonds au moyen d’une corde.

GB - The electropump is provided with a carrying handle which may also be used to
lower it into deep holes with a rope.

DE - Die Elektropumpe ist mit einem Transportgriff ausgestattet, der auch verwendet
werden kann, um die Pumpe mit Hilfe eines Seils in tiefe Gruben hinabzulassen.

NL - De elektropomp is voorzien van een handgreep voor transport die ook gebruikt
kan worden om deze met een koord in een diepe put in de grond te laten
zakken.

ES - La electrobomba esta provista de asa para su transporte, que sirve asimismo
para poder bajarla mediante una cuerda hasta excavaciones profundas.

SE - Elpumpen &r utrustad med ett transporthandtag som dven kan anvéndas for att fira ned den i djupa schakt med
en lina.

GR - H nAekTpikr avTAia gival epodiaouévn Pe pia XEIPOAABA yia TN HETAQOPG TNG 1 yia va TNV KaTeRAdeTe o€
BaBId @pedTia ue Eva oupuaTdoxoIvo.

TR - Elektro pompa, bunun bir halat araciligiyla derin kazilara da indirilmesi igin kullanilabilen bir tagima kulpu
ile donatiimistir.

SK - Elektrické ¢erpadlo je vybavené rukovat'ou na prepravu, pouzitelnou aj na jeho spustenie do hlbokych
vykopov pomocou lana.

RU - OnekTpoHacoc ocHalleH pyyKoii Ans ero nepeHoca, Kotopas CNyXuT Takke [Ans onyckaHusi Hacoca B
rny6okue LWaxTbl Ha Tpocce.

RO - Electropompa este dotata cu un maner pentru transport care se poate folosi si pentru coborarea acesteia
la mari adancimi prin intermediul unei funii.

LT - Siurblys pateikiamas su rankenéle, kuri gali bati panaudojama nuleisti siurbliui j gilias duobes, pririsant
virve.
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IT - Lelettropompa non deve mai essere trasportata, sollevata o fatta
funzionare sospesa facendo uso del cavo di alimentazione.

FR - L'électropompe ne doit jamais étre transportée, soulevée ou mise en
marche suspendue en utilisant le cable d’alimentation.

GB - The electropump must never be carried, lifted or made to operate
hanging from its power cable.

DE - Die Pumpe auf keinen Fall am Kabel aufgehéangt beférdern, anheben
oder funktionieren lassen.

NL - De elektropomp mag nooit aan de voedingskabel worden opgetild of
getransporteerd, of werken terwijl deze aan de netkabel hangt.

ES - Nunca se transportara ni levantara la electrobomba por medio del
cable de alimentacion, ni tampoco se hara funcionar colgada del

mismo.

SE - Anvéand aldrig elkabeln for att transportera eller lyfta elpumpen. Elpumpen ska inte heller sattas igang
hangande i elkabeln.

GR - Agv TTpETTEN TTOTE VA PETAPEPETE, VA AVUYWVETE i) VO KPEPATE TNV NAEKTPIKK) avTAIQ, XPNOIHOTIOIWVTAG TO
KaAwdio NAeKTpoddTNONG.

TR - Elektro pompa hig bir zaman besleme kablosu kullanilarak taginmamali, kaldiriimamali veya asiimis olarak
calistinrimamalidir.

SK - Elektrické cerpadlo nesmie byt nikdy prepravované, zdvihané alebo v ¢€innosti, zavesené s pouzitim
napajacieho kabla.

RU - Hukoraa He nepeHocute, He nogHUManTe u He :-)Kcnnyampyl?rre BneKTpoHacoc, Aepxa ero nogseLleHHbIM
Ha kabene BNeKTponuTaHus.

RO - Electropompa nu trebuie sa fie niciodata transportata, ridicatad sau pusa in functiune suspendata folosind
cablul de alimentare.

LT - Siurblys niekada neturi bati neSamas, kilnojamas arba paliktas dirbti kabédamas ant elektros kabelio.
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IT - L'elettropompa non pud essere utilizzata in piscine, stagni, bacini con presenza di persone o per il
pompaggio di idrocarburi ( benzina, gasolio, oli combustibili, ecc. ) secondo le norme antinfortunistiche
vigenti in materia.

FR - L'électropompe ne peut pas étre utilisée dans des piscines, des étangs ou des bassins en présence
de personnes ni pour le pompage d’hydrocarbures (essence, gasoil, huiles combustibles, etc.) suivant
les normes de prévention des accidents en vigueur.

GB - The electropump cannot be used in swimming pools, ponds or tanks in which people are present,
or for pumping hydrocarbons (petrol, diesel fuel, fuel oils, etc.) in accordance with the accident-
prevention regulations in force.

DE - Laut der einschlagigen Unfallverhiitungsvorschriften darf die Elektropumpe nicht in Schwimmbecken,
Teichen, Becken mit Prasenz von Personen oder zum Pumpen von Kohlenwasserstoffen (Benzin,
Gasol, Heizolen, usw.) eingesetzt werden.

NL - De elektropomp mag niet gebruikt worden in zwembaden, vijvers, waterbekkens waar personen
komen of voor het oppompen van koolwaterstoffen ( benzine, gasolie, stookolie, etc) overeenkomstig
de toepasselijke geldende normen voor ongevallenpreventie.

ES - Con arreglo a las normas anti-accidentes vigentes en materia, la electrobomba no podra ser
utilizada en piscinas, estanques ni dep6sitos con presencia de personas, y tampoco para bombear
hidrocarburos ( gasolina, gaséleo, aceites combustibles, etc. ).

SE - Elpumpen far inte anvandas i simbassénger, pélar eller dammar nér det finns personer i dessa eller for
pumpning av kolvate (bensin, diesel, pannolja o.s.v.) enligt gallande sakerhetsféreskrifter.

GR -ZUPQWVa PE TOUG KEIPEVOUG KAVOVEG TTPOANWNG aTUXNPATWY, N NAEKTPIKNA avTAia Sev PTTopei va
XpnolpotroinBei o€ mioiveg, AipvadovTa vepd, deapevég 6TTOU UTTEPXOUV ATopa f yia TNV AvtAnon
udpoyovavBpakwy ( Bevdivn, TeTpéAaio, KaUoIpa AGdia, KATT).

TR - Elektro pompa, konuya iligkin yurirliikte olan is kazalarini 6nleme kurallarina gére, havuzlarda,
durgun sularda, kisilerin bulundugu havzalarda veya hidrokarbir (benzin, mazot, yanici yaglar, v.s.)
pompalanmasi igin kullanilamaz.

SK - Elektrické ¢erpadlo nemézZe byt’ pouZivané v bazénoch, rybnikoch, vodnych nadrziach s pritomnost'ou
osob alebo na ¢erpanie uhlovodikov (benzin, nafta, vykurovacie oleje atd.) podra platnych
bezpecnostnych noriem vo veci.

RU - OnekTpoHacoc He MOXeT GbiTb UCMONb30BaH B 6accerHax, NpyAax, 3anueax B NpUCyTCTBIAN NtoAei
VN Ans nepekainBaHus yrnesofopoaos (GeHsnHa, Au3ens, TONMMBHbIX Macen v T.4.) B COOTBETCTBUM
C HOpMaT1BamMK Mo NPeAOTBPALLEHUIO HECHACTHbIX CIly4aeB, AeNCTBYIOWNX B AaHHOI obnacTu.

RO - Electropompa nu poate fi utilizata in piscine, lacuri, bazine in prezenta persoanelor, sau pentru
pomparea de hidrocarburi ( benzina, motorina, uleiuri combustibile, etc. ) conform normelor
antiaccidente in materie care sunt in vigoare.

LT - Siurblys negali bati naudojamas plaukiojimo baseinuose, tvenkiniuose ar talpose kuriuose yra Zmoniy,
arba siurbti angliavandenilius (benzing, dyzelinj kurg, suskystintg kurg ir t.t.) vadovaujantis saugumo
technikos reikalavimais.
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IT - La tensione di rete deve corrispondere a quella di targa del motore.
Eseguire un buon collegamento a terra.

FR - La tension de secteur doit correspondre a celle qui est indiquée sur
la plaque du moteur. Effectuer une bonne mise a la terre.

GB - The mains voltage must be the same as that on the motor data
plate. Make a good earth connection.

DE - Die Netzspannung muss dem am Typenschild des Motors
angegebenen Wert entsprechen. Fir die vorschriftsméRige Erdung
sorgen.

NL - De spanning van het elektriciteitsnet moet overeenkomen met die
van het typeplaatje van de motor. Zorg voor een degelijke aarding.

ES - La tension de red corresponderé a la indicada en la placa de datos
del motor. Ejecutar una buena conexién de tierra.

SE - Natspanningen ska 6verensstdmma med motorns markdata. Se till att jordanslutningen ar effektiv.

GR - H 1don tou dIkTU0U NAEKTPOBOTNONG TIPETTEI VA AVTIOTOIXEI OTNV TACT TTOU avaypa@eTal oTNV TTIVAKida Tou
kivnTApa. EkteAéoTe pia KaAR yeiwon.

TR - Sebeke gerilimi motor plakasinda belirtilen gerilime uygun olmalidir. lyi bir topraklama gergeklestiriniz.

SK - Siet'ové napétie sa musi zhodovat’ s napatim uvedenym na $titku motora. Vykonat’ spolahlivé uzemnenie.

RU - MpoBepunTb, 4TOObI HANps)keHWe ANeKTPONUTaHUsi CETU COOTBETCTBOBANO 3HAYEHUIO Ha NacnopTHOA
Tabnuyke asuratens. ObecneunTb HagexXHoe 3a3emrneHue arperata.

RO - Tensiunea de retea trebuie sa corespunda cu cea de pe placuta motorului. Excutati o buna legatura cu
pamantul.

LT - Tinklo jtampa turi bati tokia pati, kaip nurodyta ant gamyklinés siurblio duomeny lentelés. Gerai jzeminkite.
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IT - La pompa che non appoggia su una base non puo sorreggere il peso
delle tubazioni il quale dev’essere sostenuto diversamente.

FR - La pompe qui n'est pas en appui sur une base ne peut pas soutenir le
poids des tuyaux, celui-ci doit donc étre soutenu d’'une autre maniére.

GB - The pump which does not stand on a base cannot support the weight
of the pipes, which must be supported in some other way.

DE - Wenn die Pumpe nicht zuverlassig gesttitzt wird ist sie nicht in der
Lage, das Gewicht der Rohre zu tragen, die in diesem Fall separat

% gesichert werden missen.

NL - Als de pomp niet op een ondergrond steunt, kan hij het gewicht van
de leidingen niet dragen. Dit moet dan op een andere manier worden
ondersteund.

ES - Si la bomba no se encuentra apoyada sobre una base no puede
soportar el peso de las tuberias, por lo que éstas se deberan
sostener de manera diversa.

Lnajegeymmympnjuyi

SE - Pumpen som inte ar férsedd med nagon stédbas klarar inte rérens
vikt. Réren maste darfor stédjas pa annat satt.

GR - O1 avtAigg TToU £x0UV Hia BAon £5pacng, dev HTTOPOUV VA ONKWOOUV TO BAPOG TwV CWANVWOEWY, TTOU
OUVETTWG TTPETTEI VO OTNPIXTOUV PE SIAPOPETIKG TPOTTO.

TR - Bir taban (lizerine yaslanmayan pompa borularin agirligini tagiyamaz; bundan dolayi borularin agirhiginin
farkli sekilde desteklenmesi gerekir.

SK - Cerpadlo nema vlastnu zakladnt konstrukciu a preto neméze niest hmotnost potrubia, pre ktoré je potrebné
riedit podperu inak.

RU - Hacoc, He ycTaHaBnuBaemblil Ha OCHOBaHWeE, He MOXET NoABepraTbCsi Harpy3ske Tpy6onpoBoaoB, koTopas
[loMxHa BbITb pacnpeeneHa MHbIM cnoco6oM.

RO - Pompa care nu se sprijina pe o baza nu poate suporta greutatea conductelor care trebuie sa fie sustinuta
altfel.

LT - Siurblys, kuris nesiremia j pagrindg, negali i$laikyti vamzdziy, todél jie turi bati prilaikomi kitokiu badu.
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IT - Novaqua/Nova: elettropompe sommergibili idonee per pompare acque torbide senza fibre, con
funzionamento manuale o automatico. Applicabili anche come pompe portatili per casi di emergenza.

FR - Novaqua/Nova: électropompes submersibles indiquées pour le pompage d’eaux troubles sans fibres,
avec fonctionnement manuel ou automatique. Applicables également comme pompes portatives de
secours.

GB - Novaqua/Nova: submersible electropumps suitable for pumping turbid waters without fibres, with
manual or automatic operation. Applicable also as portable pumps for emergency use.

DE - Novaqua/Nova: Tauchbare Elektropumpen zum Pumpen von triiben Wassern ohne Qfasern, mit
manueller oder automatischer Funktion. Auch als tragbare Pumpen fiir Notfalle verwendbar.

NL - Novaqua/Nova: elektronische dompelpompen, geschikt voor het oppompen van troebel water zonder
vezels, met handmatige of automatische bediening. Ook geschikt voor gebruik als draagbare pompen
in noodgevallen.

ES - Novaqua/Nova: electrobombas sumergibles aptas para bombear aguas turbias sin fibras, con
funcionamiento manual o automatico. Se emplean también como bombas portatiles para casos de
emergencia.

SE - Novaqua/Nova: Manuella eller automatiska drénkbara elpumpar som ar lampliga fér pumpning av
grumligt vatten utan fibrer. Kan &ven anvandas som barbara pumpar vid nédsituationer.

GR - Novaqua/Nova: utroBpuUxieg NAEKTPIKEG AVTAIEG KATAAANAES yia TNV GVTANGT BOAEPWIV UBATWY XWwpPig
iVEG, HE auTOPaTN ) XEIPOKIVNTN AgIToupyia. Xpnalpelouv Kal oav QopnTég avTAieg, Oe TIEPITITWON
EKTOKTNG avAayKng.

TR - Novaqua/Nova: Manuel veya otomatik islemeli, lifsiz bulanik sulari pompalamaya uygun daldirilabilen
elektro pompalar. Acil durumlarda portatif pompa olarak da uygulanabilirler.

SK - Novaqua/Nova: ponorné elektrické ¢erpadla st vhodné na cerpanie kalnych vod bez vldknin s
prevadzkou v ruénom alebo automatickom rezime. St pouzitelné aj ako prenosné cerpadla v pripade
nudzovych situacii.

RU - Novaqua/Nova: norpyxHble 311eKTpoHacoChl NpeaHa3HayeHbl Ans nepekaunBaHusi MyTHbIX BOZ,

He CoflepXallmX BONTOKOH, C BO3MOXHOCTbIO (hyHKLIMOHMPOBAHMUS B Py4YHOM UM aBTOMATU4ECKOM
pexume. MoryT 6biTb MCMONb30BaHbI TAKXKE B KA4ECTBE NEPEHOCHbIX aBAPUIHBIX HACOCOB.

RO - Novaqua/Nova: electropompe submersibile adecvate pentru pomparea apelor tulburi fara fibre, cu
functionare manuala sau automata. Aplicabile si ca pompe portabile pentru cazuri de urgenta.

LT - Novaqua/Nova: panardinami siurbliai, tinkami siurbti drumstam vandeniui, be plausy dirbantys
rankiniu arba automatiniu reZimu. Taip pat gali bati naudojami, kaip nesiojami, avariniai siurbliai.
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IT - L'elettropompa dev’essere installata in posizione verticale e

adeguatamente immersa nell'acqua.

FR - L'électropompe doit étre installée en position verticale et
immergée correctement dans I'eau.

GB -The electropump must be installed in a vertical position,
sufficiently immersed in water.

DE - Die Elektropumpe muss vertikal installiert und korrekt in das
Wasser eingetaucht sein.

NL - De elektropomp moet in een verticale positie worden
geinstalleerd en in voldoende water zijn ondergedompeld.

ES - La electrobomba se instalara en posicion vertical y

sumergida en el agua de forma adecuada.

SE - Elpumpen ska installeras vertikalt och vara nedsankt i
vattnet pa ett korrekt satt.

GR - H nAekTpIkA avTAia TTpETTEl va eykaTacTaBei 6pBia Kal va
eival eTTapkwg BuBiopévn aTo vePS.

TR - Elektro pompa dikey konumda kurulmali ve uygun sekilde
suya gomilmelidir.

SK - Elektrické ¢erpadlo musi byt’ nainStalované v zvislej polohe
a primerane ponorené do vody.

RU - 3nekTpoHacoc aomkeH BbiTh YCTaHOBNEH B BEPTUKANLHOM
TNOMOXEHUM 1 [JOMKEH BbITb MOTpy)XeH B BOAY HaanexaLmm
obpasom.

RO - Electropompa trebuie sa fie instalata in pozitie verticala si
scufundata in mod corespunzétor in apa.

LT - Siurblys turi bati sumontuotas vertikaliai, pakankamai
panardintas j vanden;.

IT - Feka: elettropompe sommergibili idonee per pompare acque luride da fossa biologica in
installazioni fisse e con funzionamento automatico.

FR - Feka: électropompes submersibles indiquées pour le pompage d’eaux sales de fosse
biologique en installations fixes et avec fonctionnement automatique.

GB - Feka: submersible electropumps suitable for pumping dirty water from septic tanks in
fixed installations and with automatic operation.

DE - Feka: Tauchbare Elektropumpen zum Pumpen von Schmutzwassern aus biologischen
Klargruben in bleibenden Installationen und mit automatischer Funktion.

NL - Feka: elektronische dompelpompen geschikt voor het oppompen van onzuiver water
van een septische put in vaste installaties en met automatische werking.

ES - Feka: electrobombas sumergibles aptas para bombear aguas negras de foso séptico en
instalaciones fijas y con funcionamiento automatico.

SE - Feka: Automatiska drankbara elpumpar for fast installation som &r lampliga for
pumpning av smutsigt vatten fran avloppsbrunnar.

GR - Feka: utroBpuUxieg NAEKTPIKEG AVTAIEG KATAAANAES yia TRV AVTANON aKABapTwy UdATWY
a6 BioAoyikoug BoBpoug, Ue oTabepri TOTTOBETNON Kai auTdpaTn AiToupyia.

TR - Feka: otomatik islemeli ve sabit kurmalarda septik depolardan kirli sulari pompalamaya
uygun daldirilabilir elektro pompalar.

SK - Feka: ponorné elektrické cerpadla st vhodné na cerpanie $pinavych vod z biologickych
jam pri stalych instalaciach a s prevadzkou v automatickom rezime.

RU - Feka: norpyHble an1eKTpoHacoChl Ansi BblkaunBaHWsi CTOYHbIX BOA U3 G1ONornyecknx
SIM B CTaLMOHAPHbIX cucTeMax. PYHKUMOHMPYIOT B aBTOMATUYECKOM pexXuMe.

RO - Feka: electropompe submersibile adecvate pentru pomparea apelor murdare din groapa
biologica in instalatii fixe si cu functionare automata.

LT - Feka: panardinami siurbliai, tinkami siurbti neSvariam vandeniui i$ fekaliniy talpy
stacionariose instaliacijose, dirbantys automatiniame rezime.
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IT - Controllare il senso di rotazione per motori trifase. Il senso corretto fornisce maggiore portata. In caso
contrario invertire tra di loro due qualsiasi conduttori di fase, dopo aver scollegato I'elettropompa dalla rete
di alimentazione.

FR - Controler le sens de rotation pour moteurs triphasés. Le sens correct fournit un plus grand débit. En
cas contraire inverser entre eux deux conducteurs de phase quelconques, aprés avoir débranché
I'électropompe.

GB - Check the direction of rotation on three-phase motors. The correct direction supplies greater flow rate.
If the motor is turning in the wrong direction, invert any two phase leads, after having disconnected the
electropump from the power mains.

DE - Bei dreiphasigen Motoren die Drehrichtung kontrollieren. Die korrekte Drehrichtung liefert eine héhere
Foérdermenge. Im gegenteiligen Fall die Elektropumpe von der Versorgung trennen und zwei beliebige
Phasen austauschen.

NL - Controleer bij driefasenmotoren de draairichting. De juiste richting is de richting waarbij het grootste debiet
wordt geproduceerd. Indien dit niet het geval is de aanwezige fasegeleiders onderling verwisselen, na de
elektropomp eerst van het voedingsnet te hebben losgekoppeld.

ES - Controlar el sentido de rotacion de los
motores trifasicos. La direccién correcta
aporta mas caudal. En caso contrario,
invertir entre si dos conductores de fase
cualesquiera una vez desconectada la
electrobomba de la red de alimentacion.

v3

SE - Kontrollera trefasmotorernas
rotationsriktning. Korrekt rotationsriktning
ger en hdgre kapacitet. | motsatt fall ska du
koppla elpumpen fran elnatet och kasta om
fasledarna.

IT - L'elettropompa non deve mai funzionare a secco.
FR - L'électropompe ne doit jamais fonctionner a sec.
GB - The electropump must never be run when dry.

DE - Die Elektropumpe darf auf keinen Fall trocken funktionieren.
NL - De elektropomp mag nooit droog lopen.

ES - La electrobomba no debera nunca funcionar en seco.

SE - Elpumpen far inte torrkoras.

GR - H nAekTpikA avTAia dev TIPETTEl TTOTE va AEITOUpPYET Xwpig vepo.
TR - Elektro pompa hig bir zaman kuru galismamalidir.

SK - Elektrické ¢erpadlo nesmie byt' nikdy v prevadzke nasucho.
RU - SnekTpoHacoc H1Koraa He AomxeH paboTaTk BCyxyto.

RO - Electropompa nu trebuie sa functioneze niciodata pe uscat.
LT - Nepaleiskite sauso siurblio sausa eiga.
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IT - Se I'elettropompa ¢ stata utilizzata con sostanze che tendono a depositarsi, risciacquarla, dopo I'uso, con un
potente getto d’acqua.

FR - Si I'électropompe a été utilisée avec des substances qui ont tendance & se déposer, la rincer apres I'emploi
avec un puissant jet d’eau.

GB - If the electropump has been used with substances that tend to form a deposit, rinse it after use with a
powerful jet of water.

DE - Wenn die Elektropumpe mit Substanzen eingesetzt wurde, die zum Ablagern neigen, muss sie nach dem
Gebrauch mit einem kréftigen Wasserstrahl durchgespiilt werden.

NL - Als de elektropomp gebruikt is met bestanddelen die de neiging hebben zich af te zetten, de pomp daarna
met een krachtige waterstraal schoonspoelen.

ES - De utilizarse la electrobomba con sustancias que tienden a depositarse, habra que aclararla con un chorro
fuerte de agua tras su empleo.

SE - Om elpumpen anvénds foér pumpning av @mnen som normalt ger beldggningar ska den spolas av med en
stark vattenstrale efter anvandning.

GR - Av n nAekTpikry avTAia xpnoipotroinénke e ouaieg TTou kaBifavouyv, EETTAUVETE TNV PETE TN XpAoN pE IoXupnA
€KTOLEUON VEPOU.

TR - Elektro pompanin birikim egilimi gésteren maddeler ile kullaniimis olmasi halinde, kullanim sonrasi bunu
kuvvetli bir su jeti ile durulayiniz.

SK - Ak bolo elektrické ¢erpadlo pouzité na latky, ktoré maju tendenciu usadzovania sa, tak je treba ho po pouziti
oplachnut’ silnym pradom vody.

RU - Ecnu anekTpoHacoc UCNonb3oBarncs Ans nepekaunBaHus BELLECTB, 06pasyioLLmx HaneTbl, HeoGxoauMo
NPOMBITb €10 NOCcne 3KCMyaTaLui CUNbHOI CTPyeil BoAb.

RO - Daca electropompa a fost utilizatd cu substante care tind sa se depoziteze, limpeziti-o, dupa folosire, cu un
jet puternic de apa.

LT - Jeigu siurblys buvo naudojamas skys¢iui, kuriame formuojasi nuosédos, po darbo i$plaukite siurblj stipria
vandens srove.
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IT - Per lunghi periodi di inattivita a temperatura inferiore a 0°C, assicurarsi che non ci siano
residui d’acqua.

FR - En cas de longues périodes d’inactivité & une température inférieure a 0°C, s’assurer qu'il
n'y a pas de résidus d’eau.

GB - For long periods of inactivity at a temperature below 0°C, ensure that there is no water
residue.

DE - Wenn die Elektropumpe bei Temperaturen unter 0°C langere Zeit nicht betrieben wird,
muss sichergestellt werden, dass kein Restwasser vorhanden ist.

NL - Controleer na lange periodes van stilstand bij temperaturen van beneden de 0°C of er
geen waterresten in de pomp zijn achtergebleven.

ES - De mantener la electrobomba inactiva por largos periodos con temperatura inferior a 0°C,
comprobar que no queden en ella residuos de agua.

SE - Kontrollera att det inte finns vatten kvar i pumpen om den ska avstallas under en langre tid
vid en temperatur under 0 °C.

GR - Ze TrepiTTwon pakpoxpoviag adpavelag, ot Beppokpacia XaunAdtepn améd 0°C,
BeBaiwBeiTe TTWG dev UTTAPXOUV KATEAOITTG VEPOU.

TR - 0° C altinda 1sida uzun siire kullanilmama halinde, su artiklarinin bulunmadigindan emin
olunuz.

SK - Pred dIhsimi obdobiami necinnosti pri teplote nizSej ako 0°C je treba ubezpedit sa o tom,
¢i tam nie st zvySky vody..

RU - B cnyyae anutenbsHoro npoctost npu Temnepartype Huxe 0°C HeobxoaMMo NpoBepuTh,
4TO6bI 3 Hacoca Gbina MofHOCTLIO CNTa Boaa.

RO - Pentru perioade lungi de inactivitate la o temperatura de sub 0°C, asigurati-va sa nu
existe reziduuri de apa.

LT - ligai nenaudojant siurblio, prie temperattry, Zemesniy uz 0 0C , uztikrinkite, kad siurblyje
néra vandens.
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IT - L'olio atossico, contenuto nella tenuta, pud alterare le caratteristiche dell’acqua pura, se I'elettropompa
dovesse avere delle perdite.
FR - L'huile atoxique, contenue dans la garniture d’étanchéité, peut altérer les caractéristiques de I'eau pure, si
I'électropompe devait avoir des fuites.
GB - The non-toxic oil in the seal can alter the characteristics of pure water, if there should be any leaks in the
electropump.
DE - Das in der Elektropumpe enthaltene Schmierdl der Dichtung ist ungiftig, kann aber

bei eventuellen Undichtigkeiten die Merkmale des reinen Wassers verandern.

NL - De niet-giftige olie in de afdichting kan in geval van lekken in de elektropomp de
eigenschappen van zuiver water veranderen.

ES - En el caso de pérdidas de la electrobomba, el aceite atoxico contenido en la
junta estanca puede alterar las caracteristicas del agua pura.

SE - Den ogiftiga oljan som finns i tatningen kan andra det rena vattnets egenskaper
om elpumpen léacker.

GR - To arogik6 AddI TTou TrEPIEXETAl OTO OTEYAVWTIKO TTEPIBANMA, UTTOPET VO AAAOILIOE!
TO XOPAKTNPIOTIKG TOU KaBapou vepoU, o€ TTePITTwon Siappowy atré TV avtAia.

TR - Contada kapsanilan zehirsiz yag, elektro pompanin sizinti yapmasi halinde, saf =]
suyun Ozellikleri Uizerinde etki gosterebilir. ~

SK - Netoxicky olej obsiahnuty v tesneni méze zment'charakteristiky istej vody vtedy#

ked by elektrické ¢erpadlo malo uniky.

RU - HetokcuyHoe macno, cofepxatleecs B yNIIOTHEHUN, MOXET U3MEHUTb cBoKCTBa
yucton BOAbI B Cry4Yae ero yTe4yku U3 anekTpoHacoca.

RO - Uleiul netoxic, continut in etanseizare, poate altera caracteristicile apei pure, in
cazul in care electropompa ar avea pierderi.

LT - Netoksinis tepalas likes siurblyje, jam iStekéjus, gali pakeisti gryno vandens

savybes.
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DE - Empfohlener Leitungsdurchmesser:

NL - Aanbevolen diameter leidingen:

ES - Diametro aconsejado para las tuberias:

SE - Rekommenderad diameter for rérledningar:
GR - ZuvIOTWHEVN SIAUETPOG CWANVWOTEWV:

TR - Tavsiye edilen boru ¢api:

SK - Odporucany priemer potrubi:

T

! o
\
g

RU - PekomeHayemblin auametp Tpy6:

RO - Diametrul tuburilor recomandat:
LT - Rekomenduojamas vamzdZzio skersmuo:
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PUMPS INTERNgAL TUBE GR - EAéyETe TN Qopd TIEPICTPOPHG TWV TPIPATIKWY KIVATAPWY. H owoTh @opd e§acalilel peyaAuTtepn Trapoxr. Av
Bev gival owaoTh N Qopd, avTIoTPEWTE PETAgU Toug dUO OTTOIoUCSATIOTE aywyoUs GAong, agol aTTOCUVOETETE
TNV avtAia aTré 1o ikTuo NAekTPOdOTNONG.
IT - Diametro tubazioni consigliato: NOVAQUA/NOVA 180 ,_n n P nons
o - . NOVAQUA/NOVA 200 20 mm TR - Ug fazl motorlar igin rotasyon yéniinii kontrol ediniz. Dogru yon daha fazla kapasite saglar. Aksi takdirde,
FR - Diametre conseillé pour les tuyauteries: NOVAQUA/NOVA 300 elektro pompayi besleme sebekesinden gozdiikten sonra, herhangi iki faz konduktériinti aralarinda ters
GB - Recommended pipe diameter: NOVAQUA/NOVA 600 ceviriniz.

SK - U trojfazovych motorov je treba skontrolovat' zmysel rotacie. Spravny zmysel poskytuje vyssi vykon-
dopravované mnozstvo. V opa¢nom pripade je treba navzajom invertovat’ dva ktorékolvek fazové vodice po
odpojeni elektrického ¢erpadla z napajace;j siete.

RU - MposepuTb HanpaeneHve BpalleHus TpexdasHbix Asurateneit. MNpasunbHoe HanpasneHne spalleHne
obecneunBaeT GonbLuMin pacxoa. B criyyae ecnu HanpasneHne BpaLLeHNst OKa)eTCsl HenpaBuIbHbIM,
NOMEHsITb MecTamm [Ba fnobbix NpoBoaa hasbl, NpeABapUTENLHO OTKIIIOYUB ANIEKTPOHACOC OT
QMEeKTPONUTaHNSA.

RO - Controlati sensul de rotatie pentru motoarele trifazice. Sensul corect furnizeaza o mai mare cantitate. in caz
contrar schimbati intre ei doi conductori de faza oarecare, dupa ce ati intrerupt electropompa de la reteaua de
alimentare.

LT - Patikrinkite sukimosi kryptj trifaziams varikliams. Teisinga kryptis uZtikrina didesnj debitg. Jeigu variklio sukimosi
kryptis prieSinga, siurblj atjungus nuo tinklo, sukeiskite du faziy kontaktus.
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IT - | motori monofase sono muniti di protezione termo-amperometrica, si
collegano direttamente alla rete di alimentazione.

FR - Les moteurs monophasés sont munis de protection thermo-
ampérométrique et se branchent directement au secteur.

GB - Single-phase motors are provided with thermal overload protection and
are connected directly to the power mains.

DE - Die einphasigen Motoren sind mit einem eingebauten Warme- und
Uberspannungsschutz ausgestattet und kdnnen direkt an das Netz
angeschlossen werden.

NL - De eenfasemotoren zijn uitgerust met een thermische
overbelastingsbeveiliging en zijn rechtstreeks aan het elektriciteitsnet
gekoppeld.

ES - Los motores monofésicos estan provistos de proteccion termo-amperimétrica; se conectan directamente a
la red de alimentacion.

SE - Enfasmotorerna ar utrustade med 6verhettnings- och ampereskydd som ansluts direkt till elnatet.

GR - O1 HovoQaaIKoi KIVNTAPES TTOU gival EQODIATUEVOI PE BEPUO-AUTTEPOUETPIKNA TTPOCTaTiA, TUVdEovTal
atreudeiag oTo SiKTUO NAEKTPOBATNONG.

TR - Mono faz motorlar termo-ampermetre koruma ile donatiimis olup, dogrudan dogruya besleme sebekesine
baglanirlar.

SK - Jednofazové motory st vybavené tepelno-ampérometrickou ochranou a pripajaju sa priamo na napajaciu
siet’.

RU - MoHocha3Hble fBurateny ocHaLLeHbl TepMOaMnepMeTPUYECKUM NPEAOXPaHEHNEM U NOACOEAUHSIIOTCS K
CeTU 3NeKTPONUTaHNS HanpsSIMyH.

RO - Motoarele monofazice sunt dotate cu protectie termo-ampermetrica, se racordeaza direct la reteaua de
alimentare.

LT - Vienfaziai varikliai aprapinti perkrovos $ilumine apsauga: jie jungiami tiesiogiai j tinklg.
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IT - I motori trifase devono essere protetti con interruttore automatico (es.
magnetotermico ) tarato ai dati di targa dell'elettropompa.

FR - Les moteurs triphasés doivent étre protégés par un interrupteur
automatique (ex. magnétothermique) calibré suivant les données de la
plaque de I'électropompe.

GB - Three-phase motors must be protected with an automatic switch (e.g.
magnetothermal switch ) calibrated at the values shown on the data
plate of the electropump.

DE - Die dreiphasigen Motoren miissen mit speziellen Schutzschaltern (z.B.
Warmeschutzschalter) ausgestattet werden, die entsprechend der
Daten des Typenschilds der Elektropumpe justiert werden.

NL - De driefasenmotoren moeten met een automatische schakelaar worden
beveiligd (bijv. thermomagnetisch) die gekalibreerd is op de gegevens
van het typeplaatje van de elektropomp.

ES - Los motores trifasicos estaran protegidos con interruptor automatico (ej. magnetotérmico), calibrado con
las caracteristicas nominales de la electrobomba.

SE - Trefasmotorena ska skyddas med automatisk brytare (ex. termomagnetisk brytare) som ar kalibrerad
enligt elpumpens mérkdata.

GR - O1 TpIpacikoi KIVATAPES TTPETTEI VO TTPOOTATEUOVTAI JE AUTOUATO SIAKOTITN (TT.X. HayvNTOBEPUIKS)
Baduovopnuévo oUPQWVA PE TA XAPAKTNPIOTIKE TTOU avaypd@ovTal oTnyV TTivakida Tng avtAiag.

TR - Ug fazli motorlar, elektro pompa plakasindaki verilere gére ayarlamis otomatik salter (6rnegin manyeto
termik) ile korunmalidirlar.

SK - Trojfazové motory musia byt’ chranené samocinnym spinacom (napr. magneticko-tepelnym) nastavenym
na udaje uvedené na §titku elektrického cerpadla.

RU - TpexdasHble ABUrateni AOMmkHb! 6biTb NpeaoxpaHeHbl aBTOMaTUHECKUM BbIKMtodaTenem (Hanp.,
TEPMOMArHUTHbIM), TApUPOBAHHBLIM COTTACHO MACrMopPTHO Tabnuuke anekTpoHacoca.

RO - Motoarele trifazice trebuie sa fie protejate printr-un intrerupator automat (de ex. electromagnetic) calibrat
la datele de pe placuta electropompei.

LT - Trifaziai varikliai prie$ jjungiant jt inklg turi bati aprdpinti automatine apsaugos rele (Siluminiu magnetiniu
jungikliu) pagal parametrus nurodytus ant gamyklinés siurblio duomeny plokstelés.
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IT - L'elettropompa trifase comandata da un interruttore a galleggiante, deve
essere alimentata tramite un contatore.

FR - L'électropompe triphasée commandée par un interrupteur a flotteur, doit
étre alimentée a travers un cotacteur.

GB - The three-phase electropump controlled by a float switch must be fed by
means of a contactor.

DE - Die von einem Schwimmerschalter gesteuerten dreiphasigen
Elektropumpen mussen Uber ein Schaltglied versorgt werden.

NL - De driefasige elektropomp, die wordt bestuurd door een viotterschakelaar,
moet door middel van een relais worden gevoed.

ES - La electrobomba trifasica accionada mediante interruptor de flotador, sera
alimentada por medio de contactor.

SE - Trefaselpumpen som styrs av en flottdrbrytare ska matas via en kontaktor.

GR - H 1p19a0oik NAEKTPIKr avTAia TTou AeIToupyei pe Eva DIaKOTITN @AOTEP,
TIPETTEI VO TPOPODBOTEITAI ATTO £vav ETTAPEQ.

TR - Samandirali bir salter ile kumanda edilen ti¢ fazl elektro pompa bir
kontaktor ile beslenmelidir.

SK - Trojfazové elektrické cerpadlo riadené plavakovym spinacom, musi byt'
napajané pomocou stykaca.

RU - TpexdasHblii anekTpoHacoc, ynpasrsiemMblil NonnaBkoBbIM BblkIto4aTenem,
AOMKeH 6bITb 3anuTaH nocpeacTBOM 3amMmblKaTens.

RO - Electropompa trifazica comandata de un intrerupétor cu plutitor, trebuie sa
fie alimentata printr-un contactor.
LT - Trijy faziy siurbliai, valdomi pltdiniais jungikliais turi bati jungiami per
kontaktoriius.
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IT - Installare, nelle stazioni di pompaggio fisse, un interruttore differenziale ad
alta sensibilita ( 0.03 A).

FR - Installer, dans les stations de pompage fixes, un interrupteur différentiel & °
haute sensibilité (0,03 A).

GB - In fixed pumping stations, install a high-sensitivity differential switch (0.03 A). @ @

DE - An fest installierten Pumpstationen einen hochempfindlichen Fl-
Schutzschalter vorsehen (0.03 A).

NL - Installeer in vaste pompinstallaties een differentiaalschakelaar met hoge
gevoeligheid (0,03 A).

ES - Instalar en las plantas de bombeo fijas un interruptor diferencial de alta
sensibilidad (0.03A).

SE - Installera en jordfelsbrytare med hog kénslighet (0,03 A) i fasta pumpstationer.

GR - Z1a 01aBep@ avTAIOOTATIA, TIPETTEI VA EYKOTAOTACETE £Va SIAPOPIKS DIGKOTITN
uynAng euaioBnoiag (0.03A).

TR - Sabit pompalama istasyonlarinda, yliksek hassasiyette bir diferansiyel salter
kurunuz (0.03 A).

SK - Na stélych ¢erpacich staniciach nainstalovat diferencidlovy spina¢ s vysokou
citlivost'ou (0,03A).

RU - B CTauuoHapHbIX HACOCHbIX CHUCTEMax HeoGXOAWUMO YCTaHOBUTL
BbICOKOYYBCTBUTENbHbIN AnddepeHUmnanbHbiii Bolknodatens (0,03 A).

RO - Instalati, in statiile de pompare fixe, un intrerupator diferential de mare
sensibilitate ( 0.03A).

LT - Stacionariuose siurbimo stotyse, sumontuokite didelio jautrumo diferencialinj
jungiklj (0,03 A)
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IT - Prevedere un supporto dove appoggiare la pompa, nel caso di pozzetto
con notevole sporcizia nel fondo.
FR - Prévoir un support sur lequel poser la pompe dans le cas de puisard
avec une grande quantité de saleté dans le fond.

GB - Provide a support on which to set the pump if it is to be installed in a pit
where the bottom is particularly dirty.

DE - Bei stark verschmutzten Brunnenbdden eine Auflage fiir die Pumpe
vorsehen.

NL - Zorg bij een put met een bijzondere vuile bodem voor een steun waar
de pomp op kan rusten.

ES - En el caso de pozo con considerable suciedad en el fondo, disponer un
soporte para apoyar la bomba.

SE - Forbered ett stod pa vilket pumpen kan placeras om brunnens botten
ar mycket smutsig.

GR - lMpéTel va TpoBAEWeTe pia Baon £dpaong TnG avtAiag, oTig
TTEPITITWOEIG TTOU TO PPEATIO £X€l TTOAEG akaBapaieg oTov TTUBpéva.

TR - Tabani ehemmiyetli derecede kirli olan kuyularda pompay! yaslamak Uzere bir destek kurulmasini éngériiniiz.

SK - Zabezpecit' suport na uloZenie ¢erpadla v pripade $achty so znaénym znecistenim na dne.

RU - Heo6xoaumo NpeaycMOTpETb OMOpHYHo MatopMy AI1s yCTaHOBKW Hacoca B Criy4ae 3HaunTeNbHbIX
OTNOXEHWII HEYNCTOT Ha AHE Koroaua

RO - Dispuneti un suport acolo unde asezati pompa, in cazul unui locas al acesteia cu multéd murdarie pe fund.
LT - Jeigu siurblys montuojamas duobéje, kurios dugnas ypatingai neSvarus, numatykite atramg ant kurios jj

pastatysite.
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IT - Le elettropompe con interruttore a galleggiante vengono messe in funzione
automaticamente, quando il livello dell’acqua sale.

FR - Les électropompes avec interrupteur a flotteur sont mises en fonction
automatiquement quand le niveau d’eau monte.

GB - Electropumps with a float switch are started up automatically when the water
level rises.

DE - Elektropumpen mit Schwimmerschalter schalten sich automatisch ein, sobald der
Wasserstand ansteigt.

NL - De elektropompen met vlotterschakelaar treden automatisch in werking wanneer
het waterniveau stijgt.

~ES - Las electrobombas con interruptor de flotador se ponen en marcha de forma
' automatica, al subir el nivel de agua.
-SE - Elpumparna med flottdrbrytare startas automatiskt nar vattennivan okar.
GR - O1 NAekTpIKEG AVTAIEG PE DIOKOTITN QAOTEP TiBEVTAI QUTOHATA O AgiToupyia, 6Tav
aveBaivel n oTaBuN Tou vepPOU.
TR - Samandirali elektro pompalar, su seviyesi yikseldiginde, otomatik olarak
islemeye alinirlar.
SK - Elektrické ¢erpadla s plavakovym spinac¢om su uvadzané do prevadzky
automaticky vtedy, ked' troveri vody stipne.

RU - 3J'IeKTpDHaCOChI C nonnaeKOBbIM BbIKIO4YaTenemM 3anyckaroTcs aBTomaTnyeckm
npu NOBbILIEHUN YPOBHSA BOAbI.

RO - Electropompele cu intrerupator cu plutitor sunt puse in functiune in mod
automat, atunci cand nivelul apei creste.

LT - Siurbliai su pladiniu jungikliu pasileidzia automatigkai, kai pakyla vandens lygis.

IT - Prevedere dei pozzetti d’alloggiamento aventi dimensioni
minime, tenendo presente la quantita d’acqua in arrivo e la
portata della pompa.

FR - Prévoir des puisards ayant des dimensions minimums, en
tenant compte de la quantité d’eau a I'arrivée et du débit
de la pompe.

GB - Provide housing pits with minimum dimensions, bearing
in mind the quantity of water arriving and the flow rate of
the pump.

DE - Fir die Mindestabmessungen der Schéachte die Menge des
zuflieRenden Wassers und die Férdermenge der Pumpe
beriicksichtigen.

NL - Plaats de pomp in een zo klein mogelijk reservoir en houd
daarbij rekening met de omvang van de wateraanvoer en

=600 mm
400 mm

NOVAQUA-NOVA 600 / FEKA 600
NOVAQUA / NOVA

MIN het debiet van de pomp.
NOVAQUA/ NOVA / FEKA ES - Disponer pozos de instalacion con dimensiones minimas
400 x 400 mm

teniendo en cuenta la cantidad de agua en entrada y el

caudal de la bomba.

SE - Forbered brunnar for placering med sa sma matt som mgjligt. Ta med i berakningen tilloppsvattnets mangd
och pumpens kapacitet.

GR - Mpétrel va TTPOBAEWETE PPEATIO e EAAXIOTEG SIOOTATEIG, AapBAvovTag UTTOWN TV EITEPXOMEVN TTOTOTNTA
vepou Kkal TNV Trapoxn TNg avTAiag.

TR - Gelen su miktarini ve pompa kapasitesini g6z éniinde tutarak minimum boyutlarda yuva yerlesim kuyular
6ngoriiniz.

SK - Zabezpecit’ Sachty uloZenia majice minimalne rozmery so zretelom na mnoZstvo vody na vstupe a na
vykon-dopravované mnozstvo ¢erpadla.

RU - Heo6xoaumo npeaycMoTpeTb KONoALb! M5 Pa3MELLEHNs HAcoca C MUHAMATbHLIMW pasMepamu, yunTbiBas
Ka4ecTBO BXOASLLEN BOAbI M PACXOA Hacoca.

RO - Dispuneti puturi de colectare avand dimensiuni minime, tinand cont de cantitatea de apa ce intra si de
capacitatea pompei.

LT - Batina numatyti minimalius Sulinio matmenis, jvertinant pritekancius vandens kiekius ir siurblio naSuma.
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IT - Le elettropompe senza galleggiante vengono messe in funzione
manualmente da un interruttore posto a monte della presa (non fornito).

FR - Les électropompes sans flotteur sont mises en fonction manuellement par
un interrupteur situé en amont de la prise (non fourni).

GB - Electropumps without a float are started up manually with a switch located
upstream from the socket (not supplied).

DE - Elektropumpen ohne Schwimmerschalter werden von Hand Uiber einen der
Steckdose vorgeschalteten Schalter (nicht mitgeliefert) in Betrieb gesetzt.

NL - De elektropompen zonder vlotter worden handmatig ingeschakeld door
een schakelaar die bovenstrooms van de aansluiting is geinstalleerd (niet
bijgeleverd).

ES - Las electrobombas sin flotador se ponen en marcha de forma manual
por medio de un interruptor colocado antes de la toma de corriente (no
suministrado).

SE - Elpumparna utan flottorbrytare startas manuellt med en brytare fore eluttaget

(medfdljer inte).

GR - O1 NAekTPIKEG AVTAIEG XWPIg QAOTEP TTPETTEN va TIBEVTaI O€ A€ITOUpYia XEIPOKIVNTA aTTO éva SIAKOTITN
EYKATEGTNUEVO TIPIV aTTO TNV TTPida (Sev TTpopnBeeTal).

TR - Samandirasiz elektro pompalar, priz basina yerlestiriimis bir salter araciligiyla manuel olarak isletmeye
alinirlar (ikmal edilmez).

SK - Elektrické ¢erpadla bez plavaka st uvadzané do prevadzky ru¢ne spinatom umiestnenym na vrchu
zasuvky (nie je suc¢ast'ou dodavky).

RU - OrekTpoHacocsl, He OCHaLLEHHbIE NOMMABKOM, 3anyCcKatloTCst BPYUHYIO M1 NOMOLLM BbIKMoYaTens,
YCTaHOBIEHHOTO Nepe/; PO3ETKON (He BXOAWT B MOCTaBKY).

RO - Electropompele fara plutitor sunt puse in functiune in mod manual de un intrerupator asezat mai sus de
prizé (nu este furnizat).

LT - Siurbliai be pladinio jungiklio paleidziami rankiniu badu, jjungiant jungiklj vir$ rozetés (nejeina j siurblio
komplekta).
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NL - De elektropomp mag uitsluitend gedemonteerd worden door gespecialiseerde en gekwalificeerde technici.

IT - L'elettropompa non pud essere smontata se non da personale specializzato e qualificato.
FR - L'électropompe ne peut étre démontée que par du personnel spécialisé et qualifié.
GB - The electropump may not be dismantled unless by skilled, qualified personnel.
DE - Die Elektropumpe darf nur von qualifiziertem Fachpersonal demontiert werden.

ES - La electrobomba sera desmontada Unica y exclusivamente por personal especializado y cualificado.
SE - Elpumpen ska endast nedmonteras av specialiserad och kvalificerad personal.

GR - H amoouvappoAdynon TG NAEKTPIKNAG avTAIaG TIPETTEN Vol EKTEAEITAI ATTOKAEIOTIKG aTTO EEEIBIKEUMEVO Kal
KATOPTIOPEVO TTPOCWTTIKG.

TR - Elektro pompa, sadece uzman ve kalifiye personel tarafindan demonte edilebilir.
SK - Elektrické ¢erpadlo méze byt odmontované len $pecializovanym a kvalifikovanym personalom.

RU - 3nekTpoHacoc MOXeT BbITb CHAT TONbKO CNeLuanusvpoBaHHbIM U KBangULMPOBaHHLIM NepcoHanoMm.

RO - Electropompa nu poate di demontata decéat de catre personal specializat si calificat.
LT - Ardyti siurblj gali tik specialistai, kvalifikuoti darbuotojai.

g
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IT - Tutti gli interventi di riparazione e manutenzione si devono effettuare solo dopo aver scollegato I'elettropompa
dalla rete di alimentazione.

FR - Toutes les interventions de réparation et de maintenance ne doivent étre effectuées qu’aprés avoir débranché
I'électropompe du secteur.

GB - All repair and maintenance jobs must be carried out only after having disconnected the electropump from the
power mains.

DE - Samtliche Reparatur- und Wartungsarbeiten dirfen ausschlieRlich bei vom Versorgungsnetz abgehangter
Elektropumpe durchgefiihrt werden.

NL - Reparatie- en onderhoudswerkzaamheden mogen slechts uitgevoerd worden nadat de elektropomp van het
voedingsnet is losgekoppeld.

ES - Antes de llevar a cabo cualquier intervencién de reparacion y mantenimiento se debera desconectar la
electrobomba de la red de alimentacién.

SE - Elpumpen ska alltid kopplas fran elnatet fore reparation eller underhall.

GR - OAgg o1 £TTEUPBAOEIG ETTIOKEUAG KAl CUVTHPNONG TTPETTEI VO EKTEAOUVTA HOVAXA EPOTOV EXETE ATTOOUVOETEI TNV
avTAia a1ré To SiKTUO NAEKTPODGTNONG.

TR - Tim tamir ve bakim miidahaleleri, sadece elektro pompanin elektrik sebekesi ile baglantisi kesildikten sonra
yapilmalidir.

SK - Kazdy zasah opravy a udrzby sa musi uskuto¢nit'len po odpojeni elektrického erpadla od napéjacieho
vedenia.

RU - Bce onepauunn No PEMOHTY U TEXHUYECKOMY OSCJ'Iy)KVIBaHVIIO AOMKHbI BbINOMHATLCSA TONMBKO nocne
OTCOEANHEHUs 3neKTpoHacoca OT CeTU ANEeKTPOoNnUTaHna.

RO - Toate interventiile de reparatii si intretinere trebuie sa fie efectuate numai dupa ce ati intrerupt electropompa
de la reteaua de alimentare.

LT - Visi aptarnavimo ir remonto darbai turi bati atliekami iSjungus siurblj i$ tinklo.
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IT - Qualsiasi modifica non autorizzata preventivamente solleva il costruttore da ogni tipo di responsabilita.

FR - Toute modification non autorisée au préalable dégage le constructeur de toute responsabilité quelle
qu’elle soit.

GB - Any modification made without prior authorisation relieves the manufacturer of any kind of responsibility.
DE - Alle nicht im Voraus autorisierten Anderungen entheben den Hersteller von jeglicher Haftpflicht.

NL - ledere wijziging waarvoor niet vooraf toestemming is verleend, ontheft de fabrikant van iedere mogelijke
aansprakelijkheid.

ES - Cualquier modificacién no autorizada previamente liberara al fabricante de toda responsabilidad.
SE - Oauktoriserade éndringar befriar tillverkaren fran allt ansvar.

GR - OTI0I08ATIOTE PN EYKEKPIYEVN TPOTTOTTOINGT, ATTAAAGOCEl aTTd KABE EUBUVN TOV KATAOKEUAOTIKS OiKO.

TR - imalatginin daha énce izni alinmadan (iriin (izerinde yapilacak her tirlii degisiklik, imalatgiyr her tirli
sorumluluktan muaf kilar.

SK - Akakolvek zmena, ktora nebola autorizovana predom, zbavuje vyrobcu zodpovednosti akéhokolvek
druhu.

RU - JTio6oe paHee HeyNnonHOMOYEHHOE U3MEHEHME CHUMAET C MPOU3BOAUTENS BCSKYIO OTBETCTBEHHOCTb.
RO - Orice fel de modificare neautorizata in prealabil il scuteste pe constructor de orice raspundere.
LT - Bet kokie pakeitimai atlikti be iSankstinio leidimo, atleidZia gamintojg nuo bet kokios atsakomybés.

4
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IT - Assicurarsi che sia sempre montato il filtro d’aspirazione.

FR - Contréler que la crépine d’aspiration est toujours montée.

GB - Ensure that the suction filter is always fitted.

DE - Stets sicherstellen, dass der Saudfilter montiert ist.

NL - Verzeker u ervan dat het aanzuidfilter altijd is gemonteerd.

ES - Comprobar que el filtro de aspiracién esté siempre montado.

SE - Kontrollera att sugfiltret alltid & monterat.

GR - BeBaiwBeite TTwg gival povipa eykateoTnPEVO To QIATPO avappdenong.

TR - Aspirasyon filtresinin daima takili oldugundan emin olunuz.

SK - Je treba ubezpecit'sa o tom, &i je vZdy namontovany odsavaci filter.

RU - MpoBepuTb, YTOGbI C MPUTO4HON CTOPOHbI BCeraa Gbin yCTaHOBMEH unbTp.
RO - Asigurati-va astfel incat filtrul de aspirare sa fie intotdeauna montat.

LT - Uztikrinti, kad visuomet i$ siurbiamos pusés bty sumontuotas filtras.

& sl Ly agng e Ladla aSEl -
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IT - Il motore non parte e non genera rumori.
FR - Le moteur ne démarre pas et ne fait pas de bruit.
GB - The motor does not start and makes no noise.
DE - Der Motor lauft nicht an und erzeugt kein Gerausch.
NL - De motor start niet en maakt geen geluid.
ES - El motor no arranca y no produce ruido.
SE - Motorn varken startar eller bullrar.
GR - O kivnipag dev TiBeTal o€ AeiToupyia kai Sev Kdavel B6pupo.
TR - Motor hareket etmiyor ve ses gikartmiyor.
SK - Motor neodstartuje a nevyvija hluk.
RU - [lsuratens He 3anyckaeTcs U He M3[aeT 3BYKOB.
RO - Motorul nu porneste si nu produce zgomot.
LT - Variklis nepasileidzia ir nesigirdi jokiy triuk$my.
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IT - L'elettropompa nel funzionamento normale non richiede alcun tipo di manutenzione.

FR - L'électropompe dans le fonctionnement normal ne nécessite aucun type de maintenance.
GB - In normal operation the electropump does not require any kind of maintenance.

DE - Unter normalen Betriebsbedingungen erfordert die Elektropumpe keinerlei Wartung.

NL - De elektropomp is bij normale bedrijfscondities onderhoudsuvrij.

ES - Con funcionamiento normal la electrobomba no requiere mantenimiento alguno.

SE - Vid normal drift &r elpumpen underhallsfri.

GR - Katé tnv kavovikni Aeitoupyia n nAekTpIkr avTAia dev atraitei Kagia ouvtipnon.

TR - Elektro pompanin normal ¢alismasi herhangi bir bakim islemini gerektirmez.

SK - Elektrické cerpadlo si pri normalnej prevadzke nevyzaduje Ziadnu Gdrzbu.

RU - B HopmarnbHoM pexume hyHKLMOHUPOBaHUSA HAaCOC He HYXAAETCA B KaKOM-NGO TEXHUYECKOM 0BCNyXMUBaHUN.
RO - Electropompa in functionarea normala nu necesita nici un fel de intretinere.

LT - Dirbantis normaliu reZimu siurblys nereikalauja jokio aptarnavimo.
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IT - Eventuali danni al cavo di alimentazione richiedono la sostituzione e non la riparazione dello stesso,

avvalendosi di personale specializzato e qualificato per prevenire ogni rischio.

FR - En cas de dommages, le cable d’alimentation doit &tre remplacé et non réparé. Pour cette opération, faire

appel a du personnel spécialisé et qualifié pour éviter tout risque.

GB - If the power cable is damaged it must be replaced and not repaired. This job must be done by skilled,

qualified personnel to avoid all risks.

DE - Eventuell schadhafte Kabel diirfen nicht repariert werden, sondern sind unbedingt durch kompetentes

Fachpersonal zu ersetzen, damit jedes Risiko ausgeschlossen wird.

NL - Bij een eventuele schade aan de voedingskabel mag deze nooit gerepareerd worden maar moet deze altijd

vervangen worden door gespecialiseerde en gekwalificeerde technici om ieder risico uit te sluiten.

ES - De sufrir dafios el cable de alimentacion, éste debera ser sustituido y no reparado, por personal

especializado y cualificado con el fin de prevenir todo riesgo.

SE - Elkabeln ska bytas ut om den ar skadad (den far inte repareras) av specialiserad och kvalificerad personal

for att undvika ev. risker.

GR - Ze TepimTwon {nuIdg oTo KaAWSIo NAEKTPOSATNONG TTPETTEI VA AVTIKATACTABE! (OX1 VO ETTIOKEUACBED) aTTO

£vav eCeISIKEUPEVO NAEKTPOAOYO, IOTE VO ATTOPUYETE KABE KivOuvo.

TR - Besleme kablosunun olasi zarar gérmesi bunun tamirini degil, degistirimesini gerektirir, bu degistirme islemi,

her tiirlli riski 6nlemek amaci ile, uzman ve ehliyetli personel tarafindan gergeklestirimelidir.

SK - Pripadné poskodenie napéajacieho kabla si vyzaduje jeho vymenu a nie jeho opravu. Aby sa vyhlo

akémukolvek riziku, tak je treba vyuzit' $pecializovany a kvalifikovany personal.

RU-B cny4ae nospexaeHus kabens SneKkTponuTaHus Heo6X0AYMO 3aMEHUThL €ro, a He YNHUT, OGDHTMBLLIMCI: K

cneynann3nposaHHOMY U KBaJ'II/IdJMLlMpOBaHHOMy nepcoHany Bo n3bexaHun Kakoi-nmbo onacHoOCTH.

RO - Eventualele avarii ale cablului de alimentare necesita inlocuirea si nu repararea acestuia, apeland la un

personal specializat si calificat pentru a preveni orice fel de risc.

LT - Jeigu maitinimo kabelis pazeidZiamas, jis neturi bati remontuojamas, o pakei¢iamas nauju. Tai turi atlikti

kvalifikuoti darbuotojai, tam, kad iSvengti bet kokios rizikos.
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IT
FR
GB
DE
NL
ES
SE
GR

- Verificare le connessioni elettriche.

- Vérifier les connexions électriques.

- Check the electrical connections.

- Die Elektroanschliisse kontrollieren.

- Controleer de elektrische aansluitingen.

- Verificar las conexiones eléctricas.

- Kontrollera elanslutningarna.

- EAéyETe TNV nAekTpOoAOYIKY
ouvdeopoAoyia.

TR - Elektrik baglantilarini kontrol ediniz.

SK - Overit elektrické spojenia.

RU - lMNpoBepunTb aneKTPONpoBOaKy

RO - Verificati legaturile electrice. IT - Verificare che il galleggiante si muova liberamente.
LT - Patikrinkite elektrinius sujungimus. FR - Vérifier que le flotteur bouge librement.

& il sl elagdl jass .- GB - Ensure that the float moves freely.

DE - Kontrollieren, ob der Schwimmer frei beweglich ist.
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IT - La pompa non eroga.
FR - La pompe ne refoule pas.
GB - The pump does not deliver.
DE - Die Pumpe férdert nicht.
NL - De pomp geeft geen vioeistof af.
ES - La bomba no suministra.
SE - Elpumpen pumpar inte.
GR - H avrAia dev avTtAei uypo.
TR - Pompa bosaltmiyor.
SK - Cerpadlo nevypusta.
RU - Hacoc He nponasoauT nogauy.
LT - Siublys netiekia siurbiamo skyscio.
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IT - La griglia d"aspirazione o le tubazioni sono
ostruite.

FR - La crépine d’aspiration ou les tuyauteries sont
bouchées.

GB - The intake grid, or the delivery pipes are
blocked.

DE - Ansauggitter und Leitungen verstopft.
NL - Het aanzuigrooster of de leidingen zijn verstopt.

ES - La rejilla de aspiracion o las tuberias estan
obstruidas.

SE - Suggallret eller rérledningarna &r igensatta.

GR - Eival gpayuéveg ol CWANVWOEIG Kal N oxapa
avappoenang.
TR - Aspirasyon izgarasi veya borular tikanmis.

A
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IT - La pompa non si arresta.
FR - La pompe ne s’arréte pas.
GB - The pump does not stop.
DE - Die Pumpe hélt nicht an.
NL - De pomp stopt niet.

ES - La bomba no se para.

SE - Pumpen stannar inte.

GR - H avtAia dev otapatdel.
TR - Pompa durmuyor.

SK - Cerpadlo sa nezastavi.
RU - Hacoc He octaHaBnneaetcs.

RO - Pompa nu se opreste.
LT - Siurblys nestoja..
& Adgii ¥ diAall -
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IT - Verificare che il galleggiante si muova liberamente.
FR - Vérifier que le flotteur bouge librement.
GB - Ensure that the float moves freely.

) 4

DE - Kontrollieren, ob der Schwimmer frei beweglich ist.
NL - Controleer of de vlotter zich vrij kan bewegen

ES - Verificar que el flotador se mueva sin impedimentos.
SE - Kontrollera att flottéren ror sig obehindrat.

GR - BeBaiwBeite TTwg 10 GAOTEP KIveiTal ATTpdOKOTITA.

TR - Samandiranin serbest sekilde hareket ettigini kontrol
ediniz.

SK - Overit', ¢i sa plavak volne pohybuije.

RU - MpoBepuTb, 4To6bLI NONNaBoK He Gbin 3a6rMoKMpoBaH.

RO - Verificati daca plutitorul se misca in libertate.

LT - Patikrinti ar laisvai juda pladé.

Ly dyavisalgall o e aSTIN -

SK - Odsavécia mriezka alebo potrubie si upchaté.
RU - 3acopunacbk NpuTo4Has peLuetka unm B
Tpy6onpoBoAbl. IT - La girante & usurata o ostruita.
RO - Gratarul de aspirare si tuburile sunt astupate. FR - La roue est usée ou bouchée.
LT - Uzsikim$o siurbimo tinklelis arba i§metimo GB - The impeller is worn or blocked.
vamzdziai. DE - Laufer verschlissen oder verstopft.
& Badwa canli¥ll ol nanll A - ) - )
NL - De rotor is versleten of kan niet vrij draaien.
ES - El rotor est4 desgastado u obstruido.
SE - Pumphjulet &r slitet eller igensatt.
GR - Eival gpaypévn 1} @Bappévn n eTepwTr.
TR - Rotor aginmig veya tikall.
SK - ObeZné koleso je opotrebované alebo upchaté
RU - KpbinbyaTka nsHolleHa unu 3abrokupoBaHa.
RO - Rotitorul este uzat sau astupat.
LT - Susidéveéjes arba uzblokuotas darbo ratas .
& Basua of AIla §)lgall -
IT - L'apparecchio non puo essere utilizzato da bambini di eta inferiore a 8 anni e da

FR -

GB

DE - Dieses Geréat darf nicht von Kindern unter 8 Jahren sowie von Personen mit

NL - Het apparaat mag niet worden gebruikt door kinderen onder 8 jaar en door

ES - El equipo no puede ser utilizado por nifios de edad inferior a los 8 afios ni por

SE -

GR - H oguokeun dev pmopei va xpnaoigotroinBei amd maidid nAIKiag KETw Twv 8 eTwv

- The appliance may not be used by children under 8 years old or by persons
with reduced physical, sensory or mental capacities, or who lack experience

zonder ervaring of de nodige kennis, tenzij ze onder toezicht staan of aan wijzingen

persone con ridotte capacita fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza
o della necessaria conoscenza se non sotto sorveglianza oppure dopo che le
stesse abbiano ricevuto istruzioni relative all’'uso sicuro dell’apparecchio e alla
comprensione dei pericoli ad esso inerenti. | bambini non devono giocare con
I'apparecchio.

L'appareil ne peut pas étre utilisé par des enfants agés de moins de 8 ans et par
des personnes avec capacitésv physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou
dépourvues d’expérience ou de la connaissance nécessaire a moins de le faire sous
surveillance ou bien aprés que ces personnes ont regu les instructions concernant
I'utilisation sGre de I'appareil et ont compris les risques encourus. Les enfants ne
doivent pas jouer avec I'appareil.

or knowledge, unless they are under supervision or after they have received
instructions concerning the safe use of the appliance and the understanding of the
dangers involved. Children must not play with the appliance

eingeschrankten physischen, sensorischen oder psychischen Fahigkeiten, sowie
ohne Erfahrung oder die notwendigen Kenntnisse benutzt werden, es sei denn,
unter Uberwachung oder nachdem sie Anweisungen iiber die sichere Nutzung des
Gerats und die Einschatzung der mit ihm verbundenen Risiken erhaltenhaben.
Kinder durfen nicht mit dem Gerat spielen.

personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale vaardigheden of personen

hebben gekregen om het apparaat veilig te kunnen gebruiken, en een goed begrip
hebben van de gevaren die ermee gepaard gaan. Kinderen mogen niet met het
apparaat spelen.

personas con reducidas capacidades fisicas, sensoriales o mentales o sin
experiencia ni el necesario conocimiento, a no ser que estén bajo vigilancia durante
la utilizacién o después de haber recibido instrucciones correspondientes a la
utilizacién del equipo en total seguridad y haber comprendido los correspondientes
riesgos. Los nifios no deben jugar con el aparato.

Apparaten far anvandas av barn éver 8 ar eller personer med nedsatt fysisk eller
psykisk formaga eller utan erfarenhet och kunskap forutsatt att det sker under
Overinseende eller efter att de har informerats om séaker anvandning av apparaten
och har forstatt vilka faror som ar forknippade med apparaten. Barn far inte leka
med apparaten.

Kal OTTO GTOPO HPE WEIWHEVEG CWHOTIKEG I TIVEUPOTIKEG IKAVOTNTEG i ATOUA TTOU
Oev dlaBéTOUV TNV OTTAITOUMEVN TTEIPA KAl TIG OTTAITOUUEVEG YVWOEIG, EKTOG Kal av
€MITNEOUVTAI aTTO KATTOIO EUTTEIPO ATOPO R EQOCOV EXOUV AGBEI TIG 0dNYiEg yia TNV
ao@aAr Xprion TNG GUOKEUNG Kal £XOUV KOTAVONTEl TOUG KIVOUVOUG TTou OXETi(ovTal
HE TN XpNon Tng ouokeung. Ta Traudid dev TTPETTEN va TTAi{OUV PE T CUCKEUN.

‘%/

OFF

IT - Per cavi di alimentazione senza spina, prevedere un dispositivo di disinserzione dalla rete di
alimentazione ( es. magnetotermico ) con contatti di separazione di almeno 3 mm. Per ogni polo.

FR - Pour les cables d’alimentation sans fiche, prévoir un dispositif de déconnexion du secteur (ex.
interrupteur magnétothermique) avec distance entre les contacts d’au moins 3 mm pour chaque
pole.

GB - For power cables without a plug, provide a device for interrupting the supply from the mains (e.g.
magnetothermal device ) with separation contacts at least 3 mm. for each pole.

DE - Fur steckerlose Versorgungskabel eine Netztrennvorrichtung (z.B.W&rmeschutzschalter) mit
einer Offnung der Kontakte von mindestens 3 mm pro Pol vorsehen.

NL - Breng bij voedingskabels zonder stekker een stroomonderbreker aan (bijv. thermomagnetisch )
met contacten op minimaal 3 mm. afstand van elkaar Voor iedere pool.

ES -Para los cables de alimentacion sin enchufe, utilizar un dispositivo de desconexién de la red de
alimentacién ( ej. magnetotérmico ) con contactos de separacion de por lo menos 3 mm. Por
cada polo.

SE - Installera en franskiljare (ex. termomagnetisk brytare) med en 6ppning mellan kontakterna pa
minst 3 mm/pol pa elkablar utan stickkontakt.

GR - Z1a kaAwdIa NAEKTPOBOTNONG XWPIG PIG, TTPETTE! VA TTIPORAEWETE €va e€GPTNUa aTTOoUVEEONG
amré 10 BiKTUO NAEKTPOBOTNONG ( TT.X. éva PayvNTOBEPUIKG BIAKOTITN ) PE EAGXIOTN aTTOOTAON
ETTAQWY O€ KGBE TTOAO, di 3 mm.

TR - Figsiz besleme kablolari i¢in, en az 3 mm ayirma kontaklari ile besleme sebekesinden bir
devreden ¢ikarma aygiti (6rnegin manyeto termik) 6ngériintiz. Her kutup igin.

SK - Pre napdjacie kable bez zastréky zabezpedit' zariadenie odpajania z napajacej siete (napr.
magnetometrické zariadenie) s aspofi 3 mm separacnymi kontaktami. Pre kazdy pdl.

RU - insa kabeneit aNeKTponuUTaHus, He OCHALLEHHbIX BUINKOW, HEOBXOANMO NpeaycMoTpeTb

yCTpOﬁCTBD OTKITHOYEHNA OT CEeTU ANeKTponuTaHnsa (Hanp., TepMOMaI’Hl’ITHbII;I BbIKJ'IKJLiaTeJ'Ib) c
paccTosHMem Mexay KOHTakTaMu He MeHee 3 MM. Ans Kaxzgoro nontoca.

RO - Pentru cabluri de alimentare fara stecher, folositi un dispozitiv de intrerupere de la reteaua de
alimentare ( ex. electromagnetic) cu contacte de separare de cel putin 3 mm. pentru fiecare pol.

LT - Siurbliams su kabeliais be kistuky, atjungimui nuo tinklo sumontuokite jungiklj (pvz. magnetinj) su
nemaziau kaip 3 mm atstumu tarp kontakty kiekvienam poliui)
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MANUTENZIONE - MAINTENANCE - MAINTENANCE - WARTUNG -
ONDERHOUD MANTENIMIENTO - UNDERHALL - XYNTHPHZH - BAKIM
UDRZBA - TEXHUYECKOE OECIY>WMBA - TECHNINIS APTARNAVIMAS

DAB PUMPS LTD.

N 6 Gilbert Court Newcomen Way
Severalls Business Park
Colchester Essex C04 9WN - UK
salesuk@dwtgroup.com
Tel. +44 0333 777 5010

DAB PUMPS IBERICA S.L.

Calle Verano 18-20-22

28850 - Torrejon de Ardoz - Madrid
Spain

Info.spain@dwtgroup.com

Tel. +34 91 6569545

Fax: + 34 91 6569676

DAB PUMPS B.V.

Albert Einsteinweg, 4

5151 DL Drunen - Nederland
info.netherlands@dwtgroup.com
Tel. +31 416 387280

Fax +31 416 387299

DAB PUMPS BV

‘tHofveld 6 C1

1702 Groot Bijgaarden - Belgium
info.belgium@dwtgroup.com

Tel. +32 2 4668353
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1 [E==] DAB PumpsS INC. DAB PUMPS South Africa 5
3226 Benchmark Drive Twenty One industrial Estate, X

3 Ladson, SC 29456 - USA 16 Purlin Street, Unit B, Warehouse 4

J info.usa@dwtgroup.com Olifantsfontein - 1666 - South Africa

3 Tel. 1- 843-797-5002 info.sa@dwtgroup.com

3 Fax 1-843-797-3366 Tel. +27 12 361 3997

='| [ 00O DAB PUMPS = DAB PUMPEN DEUTSCHLAND GmbH

! Novgorodskaya str. 1, block G Tackweg 11 D - 47918 Ténisvorst -

Q office 308, 127247, Moscow - Russia Germany

= info.russia@dwtgroup.com info.germany@dwtgroup.com

w Tel. +7 495 122 0035 Tel. +49 2151 82136-0

s Fax +7 495 122 0036 Fax +49 2151 82136-36

o fmm] DAB PUMPS POLAND SP. z.0.0. === DAB PUMPS HUNGARY KFT.

=2 Ul. Janka Muzykanta 60 H-8800

(=] 02-188 Warszawa - Poland Nagykanizsa, Buda Erné u.5

Hungary

Tel. +36 93501700

DAB PUMPS DE MEXICO, S.A. DE C.V.
Av Amsterdam 101 Local 4

Col. Hipédromo Condesa,

Del. Cuauhtémoc CP 06170

Ciudad de México

Tel. +52 55 6719 0493

§ DAB PUMPS OCEANIA PTY LTD

426 South Gippsland Hwy,

Dandenong South VIC 3175 — Australia
info.oceania@dwtgroup.com

Tel. +61 1300 373 677

polska@dabpumps.com.pl

TECNISCHE GEGEVENS-DATOS TECNICOS-TEKNISKA DATA-TEXNIKA XAPAKTHPIZTIKA

DAB PUMPS (QINGDAO) CO. LTD.
No.40 Kaituo Road, Qingdao Economic &
Technological Development Zone
Qingdao City, Shandong Province - China
PC: 266500

sales.cn@dwtgroup.com

Tel. +86 400 186 8280

Fax +86 53286812210

TEKNIK VERILER - TECHNICKE UDAJE - TEXHUYECKWVE JAHHBIE DATE TEHNICE - TECHNINIAI

IS IFFY - g ANTNONA
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DATI TECNICI-CARACTERISTIQUE TECHNIQUES-TECHNICAL DATA-TECHNISCHE DATEN

WATER-TECHNOLOGY

DAB PUMPS S.p.A.
Via M. Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD) - Italy
Tel. +39 049 5125000 - Fax +39 049 5125950

www.dabpumps.com

t

DATI TECNICI-CARACTERISTIQUE TECHNIQUES-TECHNICAL DATA TECHNISCHE
DATEN - TECNISCHE GEGEVENS-DATOS TECNICOS-TEKNISKA - DATA-TEXNIKA
XAPAKTHPIZTIKA - TEKNIK VERILER - TECHNICKE UDAJE - TEXHUYECKUE

JAHHBIE DATE TEHNICE - TECHNINIAI DUOMENYS - &l cilaglaall

IT - Granulometria e profondita minima di pescaggio.

FR - Granulométrie et profondeur minimum d’aspiration.

GB - Granulometry and minimum depth of draught.

DE - Granulometrie und Mindestpumptiefe.

NL - Granulometrie en minimale diepgang.

ES - Granulometria y profundidad minima de altura de aspiracion.
SE - Kornstorlek och min. Sugdjup.

GR - EAGI10TN KOKKOPETPIa kal BaBog dvtAnong.

TR - EAGYI10TN KOKKOPETPIO Kal BaBog GvTAnong.

SK - Granulometria a minimélna sacia hibka.

RU - IpaHynomeTtpus n MuHumanbsHas rnybuHa Bogosabopa.
RO - Granulometria si adancimea minima de pescaj.

LT - Minimalus siurblio panardinimo gylis ir maksimalus, siurbiamy
daleliy dydis.
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IT - La portata & insufficiente.

FR - Le débit est insuffisant.

GB - The flow is insufficient.

DE - Die Férdermenge der Pumpe ist unzureichend.
NL - Onvoldoende opbrengst.

ES - Caudal insuficiente.

SE - Kapaciteten &r otillracklig.

GR - H mapoyn eival avetrapknig.

TR - Kapasite yetersiz.

SK - Dopravované mnozstvo (vykon) je nedostato¢ny.
RU - HegocTaTtouHblii pacxoq.

RO - Cantitatea este insuficienta.

LT - Nepakankamas debitas.

D2/
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IT - Verificare i fusibili di protezione.
FR - Vérifier les fusibles de protection.

GB
DE

NL - Controleer de veiligheidszekeringen.
ES - Verificar los fusibles de proteccion.
SE - Kontrollera skyddssékringarna.

GR

TR - Koruma sigortalarini kontrol ediniz.

NL - Controleer of de vlotter zich vrij kan bewegen.

ES - Verificar que el flotador se mueva sin
impedimentos.

SE - Kontrollera att flottdren rér sig obehindrat.

B

- Check the protection fuses.

- Die Sicherungen kontrollieren. GR - BeBaiwBeite TTwg 10 GAOTEP KIVEITAI ATTPOTKOTITA.

TR - Samandiranin serbest sekilde hareket ettigini
kontrol ediniz.

SK - Overit, ¢i sa plavak volne pohybuje.

RU - MpoBepuTb, 4TOGLI MOMNaBok He Gbin
3abrokMpoBaH.

RO - Verificati daca plutitorul se misca in libertate.

- EAéyEre TIg ao@aAeieg.

SK - Overit ochranné tavné poistky.

RU - MpoBepuTb NNaskue NpenoxpaHuTent. LT - Patikrinkite ar laisvai juda pladé.

RO - Verificatj sigurantele de protectie. & Ly iy plgall o e aSEII-
LT - Patikrinkite saugiklius.

& Lulagll yalaa e gasill .-
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IT - Verificare che la griglia d’aspirazione, la girante o il

4

IT - Verificare il corretto senso di rotazione.

FR - Vérifier que le sens de rotation est correct.
GB - Check the correct direction of rotation.

DE - Die korrekte Drehrichtung kontrollieren.

NL - Controleer of de draairichting juist is.

ES - Verificar el correcto sentido de rotacion.

SE - Kontrollera att rotationsriktningen &r korrekt.
GR - BeBaiwBeite TTwg €ival owoTh n gopd

SK - Overit’ spravny zmysel rotacie.

RU - MpoBepuTb NpaBunbHOCTb Hanpaenexus
BpALLEHNS.

RO - Verificati sensul corect de rotatie. &
LT - Patikrinti ar teisinga variklio sukimosi kryptis.

tubo di mandata non siano ostruiti od incostrati.

FR - Vérifier que la crépine d’aspiration, la roue ou le
tuyau de refoulement ne sont pas bouchés ou
entartrés.

GB - Ensure that the intake grid, the impeller or the
delivery pipe are not blocked or stuck.

DE - Sicherstellen, dass das Ansauggitter, der Laufer
oder das Auslassrohr nicht verstopft oder

verkrustet sind.

NL - Controleer of het aanzuigrooster, de rotor of de
aanvoerleiding niet geblokkeerd zijn of er zich een
kalklaag heeft gevormd.

ES - Verificar que tanto la rejilla de aspiracion como el
rotor o el tubo de impulsién no estén obstruidos o
con incrustaciones.

SE - Kontrollera att suggallret, pumphjulet eller
tryckroret inte ar igensatta eller kalkbelagda.

GR - BeBaiwBeite TTwg dev UTIAPXOUV aKkabapaoieg
1 emKabioelg oTn oxdpa avappdPnong, otn
PTEPWTH f} 0TO CWARVa KATABAIYNG.

TR - Aspirasyon izgarasinin, rotorun veya besleme
borusunun tikal olmadiklarini veya kabuk
baglamamis olduklarini kontrol ediniz.

SK - Overit', ¢i nie je upchata alebo inkrustovana
odsavacia mriezka, obeZné koleso alebo privodné
potrubie.

RU - MpoBepuTb, 4TOGbI NPUTOYHAS peLLETKa,
KpbInbyaTka Unn HanopHsI TpyGonpoeoz He

TIEPIOTPOPAG. Bbiny 3acopeHbl UKW He UMENV HaneToB.
TR- zgit;ifzyo“ istikametinin diizgin oldugunu kontrol RO - Verificati daca gratarul de aspirare, rotitorul sau

teava de trimitere sunt astupate sau prezinta
incrustatii.

LT - Patikrinti ar neuzblokuoti: siurbimo tinklelis, darbo
ratas arba vamzdziai.

Sl a8all Cagail ol 8,lgall Jnall Aus o e oSN -
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- Cihaz; 8 yasindan kiiguk cocuklar ve fiziksel, duyusal veya zihinsel yetenekleri tam

gelismemis veya deneyim veya gerekli bilgiden yoksun kisiler tarafindan kullanilamaz
ve bu kigiler tarafindan sadece denetim altinda tutulduklari sirece veya cihazin givenlik
icinde kullanimina dair ve bundan kaynaklanabilecek tehlikeleri anlayabilecek sekilde
bilgilendirildikten sonra kullanilabilir. Cocuklar cihaz ile oynamamalidir.

SK - Zariadenie nesmu pouzivat deti do 8 rokov, osoby s obmedzenymi fyzickymi, zmyslovymi

RU

alebo psychickymi schopnostami alebo osoby bez skusenosti alebo potrebnych znalosti,
ak nie su pod dohladom alebo ak nedostali prislusné instrukcie o bezpe¢nom pouzivani
zariadenia a na porozumenie suvisiacich nebezpecenstiev. Deti sa nesmu hrat so
zariadenim.

- 3anpeljaeTcs ucnonb3oBaHWe W3denust AeTbMU Mnadwe 8 neT U nuuamu ¢
orpaHNyeHHbIMU (PU3NHECKUMU, CEHCOPHLIMW WU YMCTBEHHLIMW CMOCOGHOCTAMU UnK
nvuaMu, He UMEeLWMMK OMbiTa U HEOBXOANMBIX 3HAHWIA, eCru He NoA KOHTPonem unu
rnocre nony4yeHus WMHCTPYKUMA KkacaTenbHO 6esonacHomn akcnnyatauuv wsgenust u
MOHWMaHMNSA CBS3aHHbIX C HUM onacHocTelt. He paspeluainte AeTsim Urpath ¢ n3genvem.

LT - Vaikai iki 8 mety amziaus ir asmenys su ribotomis fizinémis, jutimo ar psichinémis

galimybémis ar neturintys patirties ir reikalingy ziniy gali naudoti §j jrenginj tik priziarimi kity

asmeny arba gave atitinkamas saugaus jrenginio naudojimo instrukcijas bei susipazing su

visais galimais su naudojimu susijusiais pavojais. Vaikai negali Zaisti su prietaisu.

il gl &l Alamad] Ol 3 polsl L8 gag Olgiw A o JST jamll o gl Vsl b 0 Sl sl Sy

st dalssall Oty Isakiul 38 lgisS) of sy ol Blt] o Y dyyg el dmally Bl Lasae ol ol didiiall
UYL 5 00 32l waslll ggine . dilmzall Jlolrall sgds jla=l) oadl

NOVAQUA 180 - NOVAQUA 200
NOVAQUA 300 - NOVAQUA 600

NOVA 180 - NOVA 200
NOVA 300 - NOVA 600

FEKA 600

HO7 RN-F (210 m.)

47T~

IT - La pompa si arresta dopo aver funzionato poco tempo.

FR - La pompe s’arréte aprés avoir fonctionné peu de temps.

GB - The pump stops after running a short time.

DE - Die Pumpe hélt nach kurzer Funktion wieder an.

NL - De pomp stopt korte tijd na de start.

ES - La bomba se para después de un corto intervalo de actividad.

SE - Pumpen stannar efter en kort tid.

GR - H avtAia atapatdel petd amd olvropn Asitoupyia.

TR - Az bir slre isledikten sonra pompa stop ediyor.

SK - Cerpadlo sa zastavi po kratkej prevadzke.

RU - Hacoc octaHaBnv1BaeTcs nocne KpaTkoBPeMEHHOro (yHKLMOHNPOBaHWS.
RO - Pompa se opreste dupa ce a functionat pentru putin timp.

LT - Trumpai padirbes, siurblys sustoja.

& o 8 yial enlac of aay AgE A ALl -
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IT - Il dispositivo di protezione termoamperometrica arresta la pompa
immediatamente a causa della densita e temperatura del
liquido.

FR - Le dispositif de protection thermo-ampérométrique arréte
immédiatement la pompe a cause de la densité et de la
température du liquide.

GB - The thermal overload protection device stops the pump
immediately due to the density and temperature of the liquid.

DE - Der Warme- und Uberspannungsschutz halt die Pumpe auf
Grund der Dichte und der Temperatur der Flissigkeit sofort
wieder an.

NL - De thermische overbelastingsbeveiliging schakelt de pomp
gelijk uit als gevolg van de densiteit en de temperatuur van de
vioeistof.

| ES - Eldispositivo de proteccién termoamperimétrica detiene la
bomba inmediatamente, a causa de la densidad y temperatura
del liquido.

SE - Overhettnings- och ampereskyddet stoppar pumpen omedelbart
p.g.a. vatskans temperatur och densitet.

GR - H Beppo-auTTEPONETPIKN TIPOOTACIA OTAATAEI APECWGS TNV
avTAia, gaitiag TG TTUKVATNTAG Kal TG BEpPOKPaciag Tou uypou.

TR - Termo ampermetre koruma aygiti, sivinin yogunlugu ve isisi
sebebi hemen pompayi durduruyor.

SK - Ochranné tepelno-ampérometrické zariadenie zastavi okamzite
Cerpadlo pre hustotu a teplotu tekutiny.

RU - TepmoamnepmeTpuyeckoe npeaoxpaHeHve cpasy
OCTaHaBnMBaeT HAcocC No NpUYnHE NIOTHOCTU U TemMnepaTypbl
KNOKOCTU.

RO - Dispozitivul de protectie termoampermetrica opreste pompa
imediat din cauza densitatii si a temperaturii lichidului.

LT - Siluminé perkrovos apsauga sustabdo siurblj dél skysgio tankio
ir temperataros.
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IT - Prevedere cavi di alimentazione tipo H05 RN-F per uso interno e di
tipo HO7 RN-F per uso esterno (210 mt ) completi di spina.

FR - Prévoir des cables d’alimentation type HO5 RN-F pour usage interne
et type HO7 RN-F pour usage externe ( 210 m) munis de fiche.

GB - Provide power cables type H05 RN-F for indoor use and type
RN-F for outdoor use ( 210 mt) complete with plug.

DE - Kabel des Typs H05 RN-F fiir Innenrdume und des Typs HO7 RN-F
fur AuBenraume ( 210 m), komplett mit Stecker vorsehen.

NL - Gebruik voedingskabels van het type H0O5 RN-F voor binnen, en van
het type HO7 RN-F voor buiten ( 210 m) en voorzien van een stekker.

ES - Para el uso interior utilizar cables de alimentacién tipo HO5 RN-F, y de
tipo HO7 RN-F para uso exterior ( 210 mt), provistos de enchufe.

SE - Anvand elkablar typ H05 RN-F for inomhusanvéandning och HO7 RN-F
for utomhusanvéandning ( 210 m) kompletta med stickkontakt.

GR - TomroBeTrioTe KaAWSIa NAekTPod6TNONG TUTTOU HO5 RN-F yIa
eowTeEPIKA Xprion kai Tutrou HO7 RN-F yia xprion o€ utraibpioug
XWwpoug (210 mt) KOPTTAE PE QIG.

DTR - Dahili kullanim igin HO5 RN-F tipi besleme kablolari ve harici kullanim

HO7

HO5 RN-F

icin HO7 RN-F tipi ( 210 metre) fisli besleme kablolarini 6ngériiniiz.

SK - Zabezpecit' napajacie kable typu HO5 RN-F pre interné pouZitie a typu
HO7 RN-F pre externé pouzitie ( 210 m) vratane zastrcky.

RU - MpenycmoTpeTb kabenu anektponutanus TunaH05 RN-F ans
BHYTpeHHero MoHTaxa 1 Tuna HO7 RN-F Ha HapyHoro MoHTaxa (
210 M), OCHALLEHHbIE BUIKON.

RO - Folositi cabluri de alimentare de tip HO5 RN-F pentru uz intern si de
tip HO7 RN-F pentru uz extern ( 210 m) dotate cu stecher.

LT - Vidaus naudojimui parinkite HO5 RN-F, o iSorés naudojimui HO7 RN-F
tipo kabelius su kistukais.
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77 mm (AUT)

IT - La lunghezza del cavo di alimentazione
limita la profondita di immersione della
pompa.
FR - La longueur du cable d’'alimentation limite m >

GB - The length of the power cable limits the

DE

NL

ES
SE

la profondeur d'immersion de la pompe.

depth of immersion of the pump.

- Die Lange des Stromkabels bestimmt die
Tauchtiefe der Pumpe.

)

- De lengte van de voedingskabel bepaalt
hoe diep de pomp in het water kan worden ondergedompeld.

- La longitud del cable de alimentacion limita la profundidad de inmersién de la bomba.
- Elkabelns l&angd begrénsar pumpens nedsénkning.

GR - To prikog Tou kaAwdiou NAekTPOdGTNONG TTEPIOPICEl TO BABOG TToU uTTOopEi va BuBIoTEl N avTAia.

TR
SK
RU

- Besleme kablosunun uzunlugu pompanin dalma derinligini kisitlar.
- Dizka napajacieho kabla limituje hibku ponoru &erpadla.
- AnuHa kabens anekTponuTaHus orpaHUYMBaET rmyBuHy norpy>xeHns Hacoca.

RO - Lungimea cablului de alimentare limiteaz& adancimea de scufundare a pompei.

LT

4

- Maitinimo kabelio ilgis riboja siurblio panardinimo gylj.
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NOVAQUA / NOVA 180
NOVAQUA / NOVA 200
NOVAQUA / NOVA 300
NOVAQUA / NOVA 600

8 mm

8 mm

85 mm
190 mm (AUT)
38 mm
190 mm (AUT)
38 mm

FEKA 600

NOVAQUA / NOVA 180
NOVAQUA / NOVA 200
NOVAQUA / NOVA 300
NOVAQUA / NOVA 600
FEKA 600

FEKA 600
’ NOVA 600
NOVAQUA 600
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IT - Su Novaqua, Nova e Feka 600 & presente un foro di sfiato anticavitazione.Sono normali con pompa in
funzione delle piccole fuoriuscite d’acqua.

FR - Les pompes Novaqua, Nova et Feka 600 sont munies d’'un trou de purge anticavitation. La sortie de
petites quantités d’eau est normale quand la pompe est en fonction.

GB - On Novaqua, Nova and Feka 600 there is a venting hole against cavitation. Small water leaks are normal
when the pump is operating.

DE - An Novaqua, Nova und Feka 600 ist eine Antikavitations-Entltiftungscffnung vorhanden. Bei
funktionierender Pumpe austretende kleine Wassermengen sind normal.

NL - Op Novaqua, Nova en Feka 600 is een ontluchtingsopening aangebracht om cavitatie tegen te gaan. Als
de pomp in bedrijf is, stroomt er wat water uit, dit is normaal.

ES - Novaqua, Nova y Feka 600 disponen de un orificio de venteo anticavitaciéon. Con la bomba en
funcionamiento son normales pequefias pérdidas de agua.

SE - Pa Novaqua, Nova och Feka 600 finns ett avluftningshal som skyddar mot kavitation. Sma vattenlackage
ar normala nér pumpen ar igang.

GR - Z1ig avTAieg Novaqua. Nova kai Feka 600 utrdpxel pia ot e§aépwang. Otav Aeitoupyei N avTAia ptropei
Va TTaPOUCIaoTOUV HIKPEG SIApPOEG VEPOU- TIPOKEITAI VIO £VO KAVOVIKO QAIVOUEVO.

TR - Novaqua, Nova ve Feka 600 Uizerinde kavitasyonu 6nleyici bir havalandirma deligi mevcuttur. Pompa
calisirken ufak su sizintilari normaldir.

SK - Na zariadeni Novaqua, Nova a Feka sa nachadza vypustny otvor proti kavitacii. U ¢erpadla v prevadzke
je normalny maly vytok vody.

RU - B mogensx Novaqua, Nova n Feka 600 nmeetcs BaHTy3Hoe oTBepcTVe NpoTvB kasutauuu. Mpu
paboTaloLiem Hacoce HeGosbLUME YTEUKM BOAbI SBMISKOTCS HOPMAIbHBIM SBIEHUEM.

RO - Pe Novaqua, Nova si Feka 600 este prezent un orificiu de rasuflare anticavitate. Sunt normale, cu pompa
n functiune, mici pierderi de apa.

LT - NOVAQUA, NOVA ir FEKA 600 modeliai turi védinimo anga prie$ kavitacijg. Nedidelis vandens
nutekéjimas i$ $ios angos yra normalus reiskinys.
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